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P R Ü F Z E U G N I S

,,OfiOSEALU S 69" für die verwendung in Reinräumen

Durch einen Praxlstest wurde aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht die Eignung von

,OTTOSEALo S 69" für den Einsatz in Reinräumen gemäß Prüfbericht W-150356-07-Sl vom

02.07.2007 bestätigt.

Voraussetzung daf ür ist:

dass die Aushärtung von ,,OTTOSEAL@ S 69" abgeschlossen ist

dass ,,OTTOSEALo S 69" nicht mehrere Tage mit Wasse. in Kontakt kommt (2.8.

Kondenswasseöildung)

dass ,,OTTOSEALo S 69'gegen die eingesetzten Desinfektionsmittel beständig ist und

dass ,,OTTOSEALo S 69' bestimmungsgemäß angewendetwird.

Aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht ist nach dem derzeitigen Wissensstand das

ProduK ,,OTTOSEALo S 69" für den Einsatz in Reinräumen und Lüftungskanälen geeig-

net.
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Dr. Ch. Schell
(Abteilung Wasserhygiene und Umweltmrkrobrol€gie) " ' 
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